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2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查方案
一、抽样方式
（一）抽样领域
昌吉回族自治州行政区域内手提式灭火器产品的销售企业和生产企业。
（二）抽样型号或规格
抽取样品应为同一生产企业生产的同一规格型号的产品。
（三）样品要求
本次监督抽查的产品为手提式灭火器产品，优先抽取市场销售的主导产品。
（四）抽样形式
1.抽样方法及基数
1.1抽样方法
在生产企业的成品库内或在销售企业待销的产品中采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。
每个销售企业抽取不超过3家不同生产厂家的产品。
每个生产企业抽取不超过3种不同规格型号的产品。
1.2 抽样基数
抽样基数满足抽样数量即可。
1.3 抽样数量
抽取的样品数量为4具，检验样品2具，备用样品2具；其中2具购买，用于检验，另2具封存在销售单位处作备用。
1.4 抽样单
按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品销售单位相关信息。同时记录被抽查销售单位上一年度销售的手提式灭火器产品销售总额，以万元计；若销售单位上一年度未销售，则记录本年度实际销售额，并加以注明。
（五）检验样品获取方式
抽检所需样品由抽样人员向被抽样单位购买检验样品，并开具发票，备用样品由被抽样单位先行无偿提供，并封存于销售企业。
二、企业生产规模划分
在流通领域进行抽样时，不做规模划分。
在生产领域抽样时，对生产企业做规模划分，规模划分按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分（见表1）。
表1   生产企业规模划分方法
	行业  名称
	指标名称
	计量
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300


注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
三、产品管理情况
手提式灭火器属于CCC强制性产品认证的消防产品。
四、抽查产品的标准体系状况
本次监督抽查的灭火器产品共涉及2个国家标准。
GB 4066-2017 干粉灭火剂
GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求
GB 4351.1-2005 《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》于2005年12月01日实施，为现行有效标准。GB 4066-2017 《干粉灭火剂》于2018年07月01日实施，为现行有效标准。
五、招标要素
表2 招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	承检机构数
	产品检验周期
（日/批次）
	整体抽检工作完成周期(日)

	手提式灭火器
	3
	1
	
	


六、样品处置
（一）样品处置见表3
表3 样品处置
	序号
	项目
	内容

	1
	抽样
	抽样时对灭火器的压力指示器进行检查，指针应处于绿区，并做影像记录。查看产品的生产日期，应抽取保质期在有效时间范围内的产品。

	2
	包装
	将样品纸箱包装好,注意箱内质量检验合格标志和使用说明书配备完整。

	3
	封样
	抽样人员封样时，应当逐具签封，并有防拆封措施。抽取的样品在抽样现场封样，应对检验样品和备用样品分别签封，并分别加贴标识。抽样人员当场在捆扎好的包装纸箱上、下开口处粘贴封样单，封样单上应由抽样人员及销售单位有关人员签字，将封样单用透明胶带加以覆盖，以防止在正常运输搬运中损坏封样状态。

	4
	样品运输
	样品在运输、存储过程中不得超出干粉灭火器的使用温度范围，并要相应做好封条和样品的防护措施，以免其遭到损坏。运输中应小心轻放，注意封样完整性。

	5
	样品保存
	样品保存应注意防火、防潮、防盗。根据其使用温度范围内放置，检验样品和该样品抽样单、合格证等由抽样人员携带至检验机构。备用样品封存于销售单位。


（二） 现场取证 
对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录。对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据包括：
1.企业外观照片，若企业悬挂名称的，应包含在照片内；
2.企业营业执照复印件或照片；
3.抽样人员抽取样品照片，应包含有抽样人员和样品信息；
4.外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；
5.查验抽查样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌（若有）、合格证、随机部件等照片；
6.封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照；
7.同时包含所封样品、抽样人员(2名)和被抽查企业人员的照片；
8.受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；
9.备用样品封存于销售企业存放处照片；
10.产品的贮存环境、库存数量照片；
11.每家企业至少拍摄清晰照片为9-10张；
12.抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可；
13.被抽查产品的贮存环境、库存数量等通过拍照或者录像的方式留存证据。
七、检验应注意的问题
(一) 检验项目
检验项目见表4
表4 手提式灭火器检验项目  
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	1
	质量
	灭火器总质量
	GB 4351.1-2005
中6.1条
	GB 4351.1-2005

	
	
	灭火剂充装总量误差
	
	

	2
	20℃喷射性能
	最小有效喷射时间
	GB 4351.1-2005中6.2、6.3、6.4条
	GB 4351.1-2005

	
	
	最小喷射距离
	
	

	
	
	喷射滞后时间
	
	

	
	
	喷射剩余率
	
	

	3
	水压试验
	筒体水压试验
	GB 4351.1-2005中6.10条
	GB 4351.1-2005

	4
	爆破试验
	筒体爆破压力
	GB 4351.1-2005中
6.10条
	GB 4351.1-2005

	
	
	筒体容积膨胀率
	
	

	
	
	筒体爆破口情况
	
	

	5
	灭火剂成分a
	干粉灭火剂
第一主要组分含量
	GB 4066-2017中6.1条
	GB 4066-2017

	注：a.灭火剂成分仅适用于手提式干粉灭火器产品干粉灭火剂第一主要组分含量的检测。
b.1#样品用于质量、20℃喷射性能、水压试验、爆破试验；2#样品用于灭火剂成分。


（二）异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
1.市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
2.检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
3.检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。
（三）其他注意的问题
在样品检测过程中，按照《2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则》表1中所列项目和GB 4351.1-2005 《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》、GB 4066-2017 《干粉灭火剂》标准中的要求进行检测。
若被检产品明示的质量要求高于《2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则》中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于《2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则》中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
检验过程中应按照产品标准要求及产品特性做好个人防护，安全操作。 
检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。
检验过程中，如发现不合格，对于检测不合格的样品，由现场检验人员对不合格样品进行拍照，做好不合格项目的影像记录并妥善保存样品。
备用样品封存于销售单位，若销售单位对检验结果提出异议后，检验机构启封封存于销售单位备用样品并购买样品。备用样品封存于销售单位期间，销售单位不得私自拆封、毁损代为保管的备用样品。
（四）判定原则
1、综合判定
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
2、结论用语
经抽样检验，所检项目符合GB 4351.1-2005标准，依据《2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。
经抽样检验，xx项目不符合GB 4351.1-2005标准，依据《2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。
八、工作分工
[bookmark: _Hlk131988335][bookmark: _Hlk132108711]按照昌吉回族自治州市场监督管理局文件实施抽样检验工作，抽查任务由新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院承担。
表5  抽样检验工作分工
	抽样机构
	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

	计划批次数
	3

	检验机构
	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

	计划批次数
	3


九、进度要求
根据昌吉回族自治州市场监督管理局文件要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院明确各阶段工作的时间节点。
表6 抽样检验工作进度要求
	时间安排
	工作安排

	任务部署后5日内
	抽样前准备工作

	以任务部署文件为准
	实施抽样

	整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内
	实施检验

	检验工作完成5日内
	检验报告及结果通知发放

	汇总上报（具体时间以通知文件为准）
	结果材料汇总上报


十、其他注意事项
（一）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2024年昌吉回族自治州手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则》和GB 4351.1-2005 《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》、GB 4066-2017 《干粉灭火剂》执行，抽样过程需进行影像记录，抽查工作采取抽检分离工作方式，抽样人员不得参与检验工作。
（二）抽样时抽样人员应确认产品技术特征包括灭火剂规格型号、灭火剂充装量、灭火器灭火级别、第一主要组分名称及含量、使用温度范围、水压试验压力，并填写在抽样单备注栏中，接收样品时，应对压力指示器区域进行检查，并做好影像记录。实施检验前，应观察灭火器压力指示器，确认正常后再开始检验。
（三）不合格产品的销售单位对检验结果有异议，可以向昌吉回族自治州市场监督管理局提出复检申请。
（四）销售单位应该在异议期间提出复检申请，异议期为接到检验结果通知书起的15日内，超过异议期不再受理复检申请。
（五）承担复检工作的检验单位由向昌吉回族自治州市场监督管理局指定。
（六）复检结论为最终检验结论。
十一、附件
1.2024年×××产品质量监督抽查/复查抽样单（填写示例）
附件1:
  产品质量监督抽查/复查抽样单
                                                                 编号：
	任务来源
	
	任务类别
	

	受检单位
	单位名称
	

	
	电商平台
	

	
	单位地址
	

	
	单位所在地
	□城区       □城乡结合部       □乡镇

	
	法人代表
	
	统一社会信用代码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	生产单位(或供货单位）
	单位名称
□生产/□标称
	

	
	单位地址
	

	
	法人代表
	
	统一社会信用代码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	企业规模
	从业人员数（个）
	营业收入（万元）
	产量

	
	
	
	
	

	
	经济类型
	¨私营（含个体） ¨有限责任公司  ¨股份有限公司  ¨其他企业

	受检产品
	产品名称
	
	规格型号
	

	
	生产日期/批号
	
	商标
	

	
	抽样数量
	检样数量：
备样数量：
	备样封存地点
	□受检单位
□检验机构

	
	产品等级
	
	标注执行标准/技术文件
	

	
	抽样基数/批量
	
	销售单价 
	

	
	抽样日期
	
	封样状态
	

	
	进货量
	
	存货量
	
	销售量
	

	
	产品认证情况
	¨工业产品生产证；
¨QS；¨CCC；¨其他
	证书编号
	

	
	发票/收据号码
	
	商品条码
	

	
	抽样地点
	□生产领域 （□生产企业成品库 □生产企业成品堆场 □其他            ） □流通领域 （□集贸市场  □专业市场  □商场  □超市 □专卖店  □小商铺  □电商□其他                 ）

	抽样机构
	机构名称
	
	机构地址
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	备注（需要说明的其他内容）： 
企业确认：所抽产品为境内生产、销售且企业自检合格的待销产品。

                                 

	受检单位对上述内容无异议。                                                  
受检单位签名（盖章）：

           年    月   日 
	生产单位对上述内容无异议。                                                  
生产单位签名（盖章）：

        年    月    日
	抽样人员（签名）：                               

	
	
	          
             抽样机构（公章）：
年    月   日





